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TERMO DE REFERENCIA ]
Art. 13 e 14 do ATO N/MD/N°® 686/2024 [

1. DEFINICAO DO OBJETO

O presente procedimento administrativo tem como objeto a contratagio de pessoa juridica
especializada para a prestacio de servicos de manutengio de 2° e 3° niveis, para os equipamentos de
combate a incéndio do tipo extintores visando atender 0s normativos em vigor bem como as demandas dz
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), considerando o problema a ser resolvido
sob a perspectiva do interesse publico.

1.1. Natureza do Objeto

- bens e servigos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho ¢ qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado:

- servigos ndo continuos ou contratados por escopo: aqueles que impdem ao contratado o
dever de realizar a prestacéio de um servigo especifico em periodo predeterminado, podendo

ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessério a conclusio do objeto; e

- servigo nacional: servigo prestado em territério nacional, nas condi¢des estabelecidas pelo
Poder Executivo federal.

1.2. Quantitativos

Item Objeto Tipo Peso Quant Unid. Medida
1 Recarga AP 10L 186 Servigo
2 Recarga co2 25Kg 1 Servigo
3 Recarga CO2 20Kg 2 Servigo
4 Recarga CcO2 10Kg 6 Servigo
5 Recarga CO2 6Kg 337 Servigo
6 Recarga CO2 4Kg 63 Servigo
7 Recarga PQS ABC 20Kg 2 Servico
8 Recarga PQS ABC 6Kg 4 Servigo
9 Recarga PQS BC 20Kg 1 Servigo
10 Recarga PQS BC 12Kg 1 Servigo
11 Recarga PQS BC 6Kg 13 Servico
12 Recarga PQS BC | 4Kg 16 Servigo
13 Recarga PQS BC | 8Kg - 1 | Servigo

TOTAL 633
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Quantitativo apresentado por sua distribui¢io por local:

LOCAL TIPO PESO | QUANT
AP 10L 9
DEPARTAMENTO DE e s e e
TRANSPORTE: — E%ﬁ + 1&“ ; |
Rua Prefeito Olimpio de T Co2 . 41\'3 3
Melo 825, Benfica. Rio de '_P(ﬁ-BC_f_ T Eai\::_ _'I_ 1
Janeiro — RJ. CEP: 20.930- ’TQS BC 6K;: ] 5
002. PQSBC | 4Kg 0
. TOTAL 4
' LOCAL | TIPO PESO | QUANT
| AP 10Kg 33
PALACIO TIRADENTES: | CO2 25Kg 1
Rua Primeiro de Margo s/n°, co2 10Kg 2
Praca XV, Centro. Rio de CO2 6Kg 75
Janeiro — RJ. CEP: 20010- CO2 4Kg 57
090. ' PQS BC 6Kg 5
PQS BC 4Kg 6
| TOTAL 179
[ LOCAL TIPO | PESO | QUANT |
- ' | AP | 10Kg 144
| CO2 | 20Kg 2
| ED. LUCIO COSTA: 383 | it 223 -
Rua da Ajuda 05, Centre. "posABC | 20Ko 5
| Rio de Janeiro — RJ. CEP: 5o aBc | 6Ke 1
20040-000: “PQSBC | 20Kg | 1 |
= amem— 1
| PQSBC | 12Kg | 1 |
| PQSBC | 6Kg 3 |
o | TOTAL | 413 |

1.3. Prazos da contratagio

a) Prazo para entresa/execucio — A entrega/execucio devera ocorrer em até 30 (trinta) dias. a contar da
retirada da Nota de Empenho.

b) Prazo de vigéncia da contratacio — A vigéncia da contratagio sera o proprio prazo de
entrega/execugdo.

¢) Possibilidade da Prorrogaciio da Vigéncia Contratual - Considerando que a presente contratagio tem
previsio de concluséio de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando
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seu objeto ndo for concluido no periodo firmado, conforme preceitua o art. 111 da Lej 14.133/2021.

d) Substitui¢sio do Instrumento Contratual por outro Instrumento H4bil
O instrumento contratual sers substituido pela Nota de Empenho, juntamente com este Termo de
Referéncia.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAQ

A Fundamentagfo da Contratagdio e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Documento
de Formalizagiio da Demanda, nio havendo indicagdio de restricio ao acesso do mesmo em virtude de
informagdes classificadas como sigilosas.

3. SOLUCAO
3.1. Regras para local, data, hora da entrega/execuciio
a) Locais, datas e horarios de Fxecucio — Os locais para entrega/execucio serdo:

a.l) o Edificio Lucio Costa (Rua da Ajuda 05, Centro. Rio de Janeiro — RJ. CEP: 20040-000);
a.2) o Departamento de Transportes (Rua Prefeito Olimpio de Melo 825, Benfica. Rio de Janeiro
— RIJ. CEP: 20.930-002); e

a.3} o Paldcio Tiradentes (Rua Primeiro de Margo s/n°, Praga XV, Centro. Rio de Janeiro — RJ.
CEP: 20010-090.

Devera ser feito contato prévio através dos telefones (21) 2588-8672, (21) 2588-1541, (21) 2588-
1707 ou (21) 2588-1857. com o responsavel pela Superintendéncia da Brigada de Prevencfio de
Incéndio e Panico da ALERJ.

b) Forma de acondicionamento para entrega — O fornecedor podera acondicionar os objetos da
melhor forma e técnica que possuir, desde que atendidas as especificidades do descritivo, bem

como o acondicionamento respeite as devidas normas técnicas, cabendo ao mesmo a
responsabilidade por eventuais danos e defeitos decorrentes de acondicionamento inadequado.

¢) O adimplemento da enirega e execugdo serd ser feita de forma tnica e completa, sem
fracionamento do fornecimento e prestacéo.

3.2. Regras gerais do servico
3.2.1. Execugdo integral, para todos os extintores, das rotinas preconizadas na manutencdo de 2° nivel
conforme Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliagfio da Conformidade para a

Inspegio Técnica e Manutenggo de Extintores de Incéndio e ABNT NBR 12962:2016, em especial:

a)  execucdo de recarga e pressurizagdo do extintor de incéndio, de acordo com os respectivos
vencimentos;
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b)  limpeza de todos os componentes;

¢)  ensaio de indicador de pressdo, conforme NBR 9654:

d) limpeza de todos os componentes e desobstrugio (limpeza interna) dos componentes sujeitos a
entupimento;

€)  colocagdo do pino (ou trava) de seguranga e do lacre contendo identificacdo do executor:

f)  aplicagdo de anel de identifica¢do e selo do INMETRO, bem como termo de garantia.

3.3.2. Execugiio, apos inspecdo dos extintores pela contratada e com aprovacdo da comissio de gestio e
fiscalizagfio da ALFRJ. para os extintores que necessitarem, das rotinas preconizadas na manutencdo de

estimados, considerar-se-4 a razio de 25% dos extintores com necessidade desse tipo de manutengio,
servindo esse valor de célculo também para precifica¢do e valor méaximo para realiza¢do da manutencao
de 3° nivel, independente do grupo de extintores.

3.3. Regras especificas do servigo

3.3.1. Para extintores de incéndio a base de 4gua, conforme a NBR 117] 5, deve-se proceder da seguinte
maneira:

a)  osextintores a base de dgua devem sofrer recarga em um intervalo maximo de cinco anos:

b)  devem ser seguidos, rigorosamente, os procedimentos recomendados pelo fabricante para
preparagédo de carga;

¢)  adgua utilizada na recarga deve ser potavel;

d)  carregar o extintor somente com seu volume nominal de agente extintor, com tolerancia de + 2.0%;
¢) quando for utilizado anticongelante. a sua quantidade deve estar contida na carga nominal
declarada no quadro de instrugdes, ndo podendo ser inflamével ou dar origem a produtos ou combinagdes
toxicos, quando aquecido.

3.3.2. Para extintores de incéndio a base de pb para extingéio de incéndio, conforme a NBR 10721, deve-
se proceder da seguinte maneira:

a)  estes agentes extintores devem ser substituidos no periodo maximo definido pelo seu fabricante,
certificado de acordo com a NBR 9695. Em caso de divida, deve-se retirar a amostra a ser analisada em
laboratério, para verificagdo do cumprimento das caracteristicas previstas na NBR 9695;

b)  antes do carregamento, certificar-se se o recipiente estd limpo e seco;

C)  carregar o extintor com sua massa nominal de agente extintor, respeitando-se as seguintes
tolerdncias: + 5%, para extintores com carga nominal de até 2 kg, inclusive: + 3%, para extintores com
carga nominal acima de 2 kg a 6 kg, inclusive; + 2%, para extintores com carga nominal acima de 6 kg;
d) o p6 para extingéo de incéndio nio pode ser secado, pois é termo degradavel, nem peneirado, pois
€ importante a manutencio da distribuigiio granulométrica original. Caso ele apresente grumos ou
torrdes, ou qualquer evidéncia de absorgdo de umidade, deve ser substituido;

€) 0 po para extingfio de incéndio nio pode ser reutilizado. Entretanto, o p6 ndo utilizado contido no
cilindro do extintor pode ser descarregado e recarregado no mesmo extintor, sem sofrer nenhum outro
tipo de manipulagio, além da retirada da amostra para analise de laboratério, conforme estabelecido na
alinea a), desde que:
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¢.1) exista certificado do fabricante, de acordo com a NBR 9695, que comprove a data de fabricagdo do
produto, de modo que esteja no prazo de validade;

¢.2) exista equipamento adequado para carga e descarga de p6 para extingdo, com recipientes individuajs
que garantam o retomo do mesmo produto ao mesmo extintor;

D sempre que o extintor for aberto, devem ser observadas as condigbes ideais de temperatura
ambiente (minimo: 18°C; maximo: 30°C), umidade relativa do ar (maximo: 55%), bem como a auséncia
de correntes de ar que provoquem perda de particulas finas:

g) 05 pos para extingdo de incéndio ndo podem ser misturados quanto 3 sua origem, tipo e
COmPposicio;

h) a valvula de alivio, quando houver, deve ser pneumaticamente calibrada, para entrar em
funcionamento com 1,5 vez a pressdo normal de carregamento do extintor de incéndio;

1) a valvula redutora de pressio, quando houver, deve ser pneumaticamente calibrada & pressio
normal de carregamento do extintor de incéndio;
i) 0 gas expelente nos extintores pressurizados deve ser introduzido no extintor com 0,2% de

umidade, no méximo. O gas carbénico dos extintores com cilindro de gas deve ser de grau comercial,
livre de 4gua e com pureza minima de 99,5% na fase vapor;

k) a carga do cilindro de gas expelente, quando de gés carbonico. deve obedecer ao prescrito no item
seguinte.

3.3.3. Para extintores de incéndio a base de di6éxido de carbono, deve-se proceder da seguinte maneira:
a)  este agente extintor deve ser substituido somente quando houver perda superior a 10% da carga
nominal declarada, ou conforme previsto na NBR 11716;

b) o diéxido de carbono (CO2)} utilizado deve ser de grau comercial, livre de 4gua e com pureza
minima de 99,5% na fase vapor;

¢)  carregar o extintor somente com sua massa nominal de agente extintor, com uma tolerancia de
carga de 5% para menos;

d) no ato de recarga. deve ser atendida a taxa de enchimento do cilindro, conforme o tipo de carga
definido na NBR 11716

e}  todo extintor deve ser ensaiado para detec¢do de eventuais vazamentos;

f)  antes do carregamento do agente extintor, deve ser verificado o dispositivo de seguranga do tipo
ruptura da vélvula, de acordo com as instrugSes do fabricante;

g)  verificar a colocagdio correta e adequada do dispositivo antirrecuo "quebra-jato", principalmente
no caso de substituigio da mangueira, ou quanto ao seu dimensionamento em relagdo ao alojamento da
conexio.

3.4. Informacdes complementares
a) A empresa especializada a ser contratada devers estar cadastrada no Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ, conforme previsdo do Decreto n® 42 de 17 de dezembro de 201 &
telefones (21) 2588-8672. (21) 2588-1541, (21) 2588-1707 ou (21) 2588-1857, com o responsavel pela

Superintendéncia da Brigada de Prevengdo de Incéndio e Panico da ALERJ.

¢) Serd autorizado que a empresa faga visita técnica, desde que previamente agendada, através dos contatos
acima disponibilizados;
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d) Durante a execugfio, a retirada de qualquer extintor deverd ser previamente autorizada, através de
contato formal da contratada com a comissao de gestdo e fiscalizagdo da ALERJ;

¢) Cabera 2 contratada, quando da retirada de qualquer extintor, suprir com outro similar, em comodato
durante o periodo integral em que esteja ocorrendo a manutengfo;

) O servigo devera ser prestado com a emissdo de Certificado de Responsabilidade e Garantia (CRG) e
ART/RRT de engenheiro de seguranga, responsavel técnico, atestando os servigos realizados.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAQ
4.1. Garantia Contratual

Nio € aplicavel.
4.2. Possibilidade de Participacio de Conséreio

Nio sera permitida a participacio/contratacio de consércios.
4.3. Possibilidade de Participa¢fio de Cooperativa

Nao ¢ possivel a participagio/contrata¢do de cooperativas, visto que ndo se aplica ao objeto.
4.4, Incidéncia do Programa de Integridade

Para os fins a que se destina o objeto néio é apliciavel o programa de integridade.
4.5. Amostra ou Protétipo

Para os fins a que se destina o objeto ndo ¢é aplicavel a solicitacio de amostras.
4,6. Visita Técnica

Para os fins a que se destina o objeto niio é aplicavel a necessidade de visita técnica.
5. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
A CONTRATACAO DIRETA por DISPENSA DE LICITACAO, com fundamento no Art. 75, II.
5.1. Forma e critério de julgamento

a) A defini¢do dos eritérios para julgar e classificar, ¢ assim, selecionar as propostas sera pelo menor

preco GLOBAL. A saber, o critério de valor seré aplicado, desde que atendidas as especificacdes
minimas exigidas.
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b) Os critérios de aceitabilidade dos precos considerario tanto o valor unitario, quanto global,
permitida a fixa¢iio de precos maximos, decorrente de Relatério Analitico contendo o descritivo
dos métodos adotados para formagiio dos precos de referéncia e do orcamento estimado para a
contratacdo.

5.2. Habilitac#io

g) A empresa deverd apresentar a Declaragdo do Simples Nacional, a Certidio Conjunta da Receita
Federal ¢ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). a Certidio de Regularidade do FGTS-
CRF, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), a Certidéo de Regularidade Fstadual
e a Certiddo de Regularidade Municipal.

5.2.1 Qualificacio Técnica

Para fins de comprovagdo de qualificaciio técnica. deverd(do) ser apresentado(s) o(s) seguinte(s)
documento(s):

a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito plblico ou privado, que comprovem a
aptiddo de desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto, em conformidade com o art. 67, 11, § 1° e § 2°, da Lei 14.133/2021. contendo
o preconizado no § 3° do art. 88 da mesma Lei, indicando nome, fung¢fo, endereco e o telefone de
contato  do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio para eventual contato pela

ADMINISTRACAO.
6. ESTIMATIVA DO YALOR DA CONTRATACAO

6.1. E de competéncia do Departamento de Material a realizagdo de pesquisa de pregos objetivando o

orcamento estimado e a verificagio de vantajosidade, tendo como premissa as regras elencadas nos art.
20 a29 do ATO N/MD/N° 686/2024.

6.2. O modelo de Proposta de Precos a ser adotado encontra-se no APENDICE A.

6.3. A fim de evitar eventuais distorcdes, os responsaveis técnicos da pretensa contratacio ou compra
deverdo atestar o prego ¢ a descrigdo do item a ele vinculado - Exame de Conformidade.

6.4. A pesquisa de pregos para a aquisicio de bens ou contratacéo de servigos sera realizada mediante
utilizagéio dos pardmetros e regras definidos nos art. 23 ¢ 24 da Lei n° 14.133, de 2021, empregados de
forma combinada ou nio.

6.4.1. Se for necessario realizar pesquisa de precos direta com fornecedores, a mesma sera precedida
de divulgagfo de aviso em sitio eletrénico oficial da ALERJ, pelo prazo minimo de 3 (trés) dias uteis,
com a especificagio do objeto pretendido e com a manifestacio de interesse da Administracdio em obter
propostas adicionais de eventuais interessados.

6.5. Os interessados deverdio apresentar seus precos com a composigdo de custos completa, incluindo os
encargos, tributos e qualquer valor de incidéncia fixa ou eventual ao Departamento de Material através do
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c-mail material@aletj.rj.gov.br, restando o telefone 2588-1428, bem como o prdprio endereco eletrnico,
para saneamento de dividas ou esclarecimentos quanto a proposta.

6.5.1. A inexisténcia pretérita de previsio de gasto na composi¢do de custos néo podera servir de
argumento para alegar pagamentos por atividades realizadas.

6.6. A andlise dos pregos deveri ser apresentada por meio de Relatério Analitico de Pesquisa de
Pregos, documento que descreve a pesquisa de pregos realizada, os métodos adotados, o tratamento
estatistico aplicado & amostra de precos. a defini¢do dos pregos de referéneia, o or¢amento estimado da
contratacdo ou a certificacio de vantajosidade pela Otica técnica, bem como g identificacdo dos
responsaveis pelas informagdes que compuseram a pesquisa de pregos.

6.7. O or¢amento estimado nio requer carater sigiloso, conforme preconizado no art, 24 da Lei
14.133/21.

6.8. Forma ¢ critérios de Julgamento: MENOR PRECO GLOBAL, conforme Art, 33, 1, sopesando a
composicdo de custos como fator para elucidar a melhor proposta.

6.8.1. Os critérios de aceitabilidade dos pregos considerardo o preconizado 1o item 6.3, desde que
sejam atendidos os pardmetros minimos de qualidade definidos.

6.8.2. Com base na expertise do setor técnico demandante e na analise preliminar dos custos
praticados no mercado para o objeto, com as especificagdes requeridas, & plausivel prever que o valor
global da contrataciio nio exceders o limite de RS 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e
noventa e dois reais e onze centavos), estabelecido no art. 75, inciso II da Lei n® 14.133/2021, para a
contratacdo de servi¢os por dispensa de licitagso.

6.8.3. Ressalvam-se, contudo. as hipdteses previstas no § 1° do mesmo artigo, devendo ser
observadas eventuais regras de vedaciio ao fracionamento indevido de despesas e destacando-se que
nio se trata de parcela de um objeto maior que poderia ser licitado em conjunto.

7. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral desta Casa, cujas informagdes serdo prestadas pela Subdiretoria-geral de
Finangas, em atengfio aos art. 30 2 32 do ATO N/MD/N° 686/2024.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1. Regime de Execuciio e/ou Forma de Fornecimento

Empreitada por prego global: contratacio da execucdo da obra ou do servigo por preco certo e

total,
8.2. Possibilidade de Subcontratacio
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E permitida a subcontratagio parcial, qual seja a parcela do objeto permissiva se estabelece para os
servigos de transporte do objeto, ou seja, a respectiva entrega. A saber, exemplifica-se como etapa
compreendida: carga, deslocamento, descarga, seguros, entre outros.

9. MODELO DE GESTAO DA CONTRATACAO

a) A gestdo da contratago sera conduzida por representante(s) designado(s) pelo setor demandante
para fins de recebimento e exame de conformidade.

b) A Diretoria-Geral da ALERJ ratificars ou indicard outro(s) agente(s) publico(s) para compor a
gestdo da contratagfio, podendo avocar para si o feito.

¢) A comisso utilizara indicadores de qualidade previamente estabelecidos, como as especificacdes e
0 cumprimento do cronograma.

9.1. Agentes que participario da gestao do fornecimento

a) A gestio e fiscalizacio serdo feitas por servidores integrantes dos quadros da ALERJ, cuja
nomeacéo obedecera ao definido no Ato do Primeiro Secretario “N”/GS/N° (03/2019.

b} As atribuigdes da gestio e fiscalizagfio serfio aquelas definidas na Portaria “N"/DG/N° 10/08 e
demais normativos que regem as contratacdes pela Administragéio Publica, para o fiel cumprimento
das obrigagdes tanto pela Administragdo, como pelo fornecedor.

¢) A presencada fiscalizag@o ndo diminuj a responsabilidade do fornecedor.

d) Devera ser assegurado quc os agentes publicos responsaveis pela gestio e fiscalizagfio possuem
conhecimento das suas atribuigdes e sio capacitados para exercé-las.

¢) Os agentes publicos deverdo ser formalmente cientificados da indicagio e das respectivas
atribui¢des antes da formalizaggio do ato de designagdo.

9.2. Mecanismos de comunica¢iio a serem estabelecidos

Deveréo ser definidos os pontos focais e mecanismos de comunicagio oficiais para elucidagdo de
duvidas, esclarecimentos, acionamentos e participagdes, bem como servir de forma transparente para
permitir a melhor comunicagdo entre contratante e contratado,

Devera haver a disponibilizagio pela ALERJ ¢ posteriormente pela contratada, de nimeros de
telefone fixo, mével, e-mail, portal online, entre outros, objetivando a celeridade da informag#o, no que
tange ao objeto.

9.3. Responsabilidades das partes

Serd necessario definir as responsabilidades das partes, minimamente, da seguinte forma:
9.3.1. Responsabilidades da ADMINISTRACAO
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Constituem obrigaces da ADMINISTRACAO:
a) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condiges estabelecidas neste instrumento.

b) ofertar &4 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir e pertinentes a
execugdo,

¢) exercer a fiscalizacio da aquisi¢fo.
d) receber provisdria e definitivamente o objeto, nas formas definidas neste Termo de Referéncia.
9.3.2. Responsabilidades da CONTRATADA
Constituem obrigagdes da CONTRATADA :
a) atender na quantidade. qualidade, local e prazos especificados neste Termo de Referéncia.
b) entregar o objeto da contratagdo sem qualquer énus para a ADMINISTRACAO, estando incluido no
valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das

mercadorias.

¢) comunicar ao Fiscal da aquisicéo, por escrito e t&o logo constatado problema ou a impossibilidade de
execucdo de qualquer obrigacio, para a adogéo das providéncias cabiveis.

d) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e s suas expensas, bens objeto
da contratagio em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de execugdo irregular ou

do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificagfes,

€) indenizar todo ¢ qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente.
do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos 3 ADMINISTRACAO ou terceiros,

9.3.3. Assegurada a ampla defesa e o contraditério, a CONTRATADA fica sujeita 3s regras
estabelecidas nos artigos 155 i 163 da Lej 14.133/21.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E DE, PAGAMENTO

10.1. Recebimento provisério e definitivo do objeto
O objeto serd aceito nas seguintes condicdes:

a) Acompanhado de Recibo Provisério, apds parecer circunstanciado, que devers ser elaborado pelos fiscais
designados pela Administrac8o, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas tteis apos a entrega.
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b) Acompanhado de Recibo Definitivo, mediante verificagdo da adequagiio do objeto ao que esté previsto
nas especificagdes, depois de decorrido o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, para permitir a observacgio
¢ a necessdria confirmacgo do exato cumprimento das obrigacBes contratuais.
10.2. Pagamento

A despesa serd paga da seguinte forma:
a) A ADMINISTRACAOQ devera pagar a CONTRATADA o valor total da Nota Fiscal/Fatura, a ser
realizado em parcela tnica, mediante adimplemento, sendo o pagamento efetuado em conta corrente e
agéncia de titularidade da CONTRATADA.
b) A CONTRATADA dever4 encaminhar a Nota Fiscal/Fatura para pagamento ao Protocolo da ALERJ,
sito 4 Rua da Ajuda, n° 05, Centro, Rio de Janeiro. CEP 20.040-000. devendo constar o ntimero do processo

de contratagfio € o niimero da respectiva Nota de Empenho.

¢) O pagamento serd realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do perfodo de
adimplemento.

d) Considera-se adimplemento o cumprimento da prestag8o com a entrega do objeto, devidamente atestado
pelo (s) agente (s) competente (s).

e) Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA. o prazo
de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representacdo.

1) Os pagamentos eventualmente realizados com atraso. desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel a
CONTRATADA, sofrerfo a incidéncia de atualizacgdo financeira pelo IPCA ¢ juros moratérios de 0,5% ao
meés, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro Fata die.

g) A CONTRATADA devera emitir o documento fiscal adequado para o tipo de contratacéo, seja servigo
ou produto. de forma a incidir os tributos corretamente, respeitados os normativos em vigor para a matéria.

10.3. Reajustamento de Pregos

a) Néo havera reajuste de pregos.

11. APENDICES

11.1 S#o parte integrante desse Termo de Referéncia. os seguintes apéndices.

APENDICE A - PROPOSTA DE PRECOS
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SUPERINTENDENCIA DA BRIGADA DE PREVENCAO DE INCENDIO E PANICO
12. ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAQO

O presente Termo de Referéncia foi elaborad

o pelo competente setor técnico da ALERJ. qualificado
profissionalmente as especificidades do objeto, de a

cordo com os normativos em vigor.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2026.

Leonardo da ll\j'a Loyola — Cel BM
Superintendente da Brigada'de Prevencao de Incéndio e Panico
Matr. 307.730-2
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